Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

PCA

PoisiE CENTRUM
ARREDYTRCS

Jelenia Goéra, dnia 06.05.2025 r.

oryginat / kegia™
LN -
KA SPRAWOZDANIE Z BADAN 355/BW -CHW/2025/A
WODY
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spoélka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Obroncow Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 155/25/Z/CHW-1 z dnia 07.04.25 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 r.
Miejsce pobrania préobek/Kki/ : Karpacz, ul. Karkonoska 39, Sklep (kran na zapleczu)
Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania préobki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Prébke/ki do badan pobrano: 07.04.25r.
Data przyjecia prébek/ki : 07.04.25r
Data wykonania badan: 07.04.25r.-30.04.25 r.

Opis i identyfikacja préobek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 2CHW,1000,100,2Fe.2M,20U.2Siar,2Sb/As,2Na/K.2T.2Hg
- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 575/CHW/O/Fe/M/U/Siar/As/Na/T/Hg

- stan probek: bez zastrzezen. temperatura przyjecia probek: 3.9 °C

Zatwierdzil:

KIERJOWNIK
boratoryjnego

Otrzymuja :
1.klient_ — 1 egz. Joanita Niedbach
2.ala- 3egz

1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢é powielane inaczej, jak tylko w calosei.

2. Wyniki odnosza sie wylgcznie do otrzymanych préobek/ki.

3. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych
spelniajycych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,,**

4.  Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sg dostgpne w laboratorium.

(S) - badania nieakredytowane spehiajace wymagania normy PN-EN ISO/TEC 17025:2018-02
** - niepotrzebne skreshe strona 1l z 3



LABORATORIUM BADAN FIZYKOCH EMICZNYCH

Badanie fizyczne, organoleptyczne i chemiczne.

: Ji
Metoda wg ktérej wykonano badanie ednostka | GO

miary

Wartosé

parametryczna)

Wynik /

Informacja o wyniku

Mgtnosé

(PN'EN ISO ?02 7‘ 1 220 16‘09 ) NTU 0, 10 ::é;:ﬁ:;:i‘n: frbz:: 0.16 + 0,05 3)
i :;:I:fr-a;:igw}th zmlizn x
2 |Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 ) | mg/I Pt ‘ 5 Akceptowaina przey P
= nieprawidtowych zmian (5 E 5) 2)
3 |Zapach (PN-EN 1622:2006, zatacznik C) S - - s o Nieprawidlowy zapach
nieprawidiowych zmian — nie stwierdzono
4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) - - it Nieprawidlowy smak
nieprawidlowych zmian — nie stwierdzono
5 |pH (PN-EN IS0 10523:2012) - 2 6,5-9.5 6,7+0,12
(temp. pomiaru 14.8 °C)
6 | Przewodnosc elektryczna wlasciwa pS/em 5 2500 42299
(PN EN 27888:1999) {temp. pomiaru 15,0 °C)
7 | Zelazo (PN-ISO 6332 :2001+Ap1:2016-06) ug/l 20 200 27+42
8 | Amonowy jon (PN-ISO 7150-1:2002) mg/l | 0,05 0.50 <0,05 *
(0,05+0.0)?
9 | Azotyny (PN-EN 26777: 1999) mg/l | 0,04 0.50 <0,04 *
(0,04 = 0,01) ?
10 | Azotany (PN-82/C-04576.08) ¥ mg/l 0.70 50 2.37+0,262%
11 | Twardosé (PN-ISO 6059:1999) mg/1 4 60-500 13232
12 | Wapn (PN-I1SO 6058:1999) mg/| 3 - 430,82
13 | Magnez (PN-C-04554-4:1999),zalacznik A mg/l - 7-125 0,490,162
14 | Chlorki (PN-1S0-9297:1994) mg/1 7 250 " <',; 4;) .
15 | Indeks nadmanganianowy mg/l  |0,70 5,0 1,2+0,12
( PN-EN IS0 8467:2001) -
16 test MERCK) ® mg/l 0,2 1,0 <0,
o S : (0.20 = 0.,024) 2
17 | Siarczany (PN-79/C-04566.10) ¥ mg/l 2,5 250 28+032
<i PN-78/C-04588.03) ¥ mg/l 0,1 1.5 <0,10*
18 | Fluorki ( ) g (0,104 0.02)

Sprawozdanie z badan 355 /BW - CHW / 2025/ A
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LABORATORIUM ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

Lp. | Badanie chemiczne. Jednostka | GO Warto$¢ Wynik / _
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametryczna' | Informacja o wyniku
1 | Mangan (PN-EN 1SO 15586:2003) g/l 3,0 50 <3,0*
(3,004
2 | Glin (PN-EN ISO 15586:2005) g/l 30.0 200 55,6+ 6.7
3 | Olow (PN-EN ISO 15586:2003) g/l 2,0 10 <2.0*
(20032
4 |Kadm (PN-EN ISO 15586:2005) g/l 1,0 5 <1,0 *
(1.0£0,1)?
5 [Sclen (PN-EN ISO 15386:2005) g/l 2,0 10 <2,0 %
(20+02)?
MiedZ (PN-EN ISO 15586:2003) mg/l 0,005 2.0 0,066 = 0,008 ?
7 [ Nikiel (PN-EN 1SO 15386:2005) ng/l 5,0 20 <5,0 *
(5.0£0,6)%
8 |Antymon  (PN-EN ISO 15586:2005) g/l 2.0 5 <2,0 *
(2.0+£02)%
g | Chrom ogdlny (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 2.0 50,0 <2,0*
2.0£02)%
10 |Sod (PN-ISO 9964-3:1994) mg/l 02 200 26+032
11 | Arsen (PN-EN ISO 11969:1999) ¥ ug/l 1,0 10 <1,0 *
(1.0+0.)?
12 | Rigé (PB-021 z dnia 11.10.2023 r. wyd. nr. 2) ug/l 0,3 1,0 <03 * _
(0.3+0,05)%
13 | Trichlorometan  (chloroform) mg/l 0.002 0,030 0,016 + 0,004 %
(PN-EN IS0 10301 2002 z wyl. pkt 2.6.). (1T-118 wyd. nr 04 2 dnig 07.11.2022r)
14 | Bromodichlorometan mg/l 0,002 0.015 <0,002 *
(PN-EN 180 10301:2002 z wyt. pk1.2.6.); (TT-118 wyd. nr 04 z dnia 07 11.2022r ) (0.002 & 01)004) 2)
15 | Dibromochlorometan mg/| 0,002 - <(.002 *
(PN-EN 180 10301:2002 2z wy! pkt2.6.). (IT-118 wyd. nr 04 z dnia 0711 20221) (0.002 + 010{}04) 2)
16 | Tribromometan mg/1 0,002 - <0,002 *
(PN-EN 180 10301:2002 2z wyt pkt2.6.); (IT-118 wyd. nr 04 z dnia 07,11 2022r ) (0,002 + 0,0004) 2)
17 [ THM# pg/l 8 100 22+52
(PN-EN IS0 10301:2002 z wyt pkt.2.6 ). (IT-118 wvd nr 04 z dnia 07.11.2022r )
18 | Trichloroeten pg/l 0,5 - <0,5 *
(PNEN TS0 10301:2002 2 wyt pkt 2.6 ); (TT-119 wyd. nr 04 z dnia 07.11.2022r) {0.5 o 01 l) 2)
19 | Tetrachloroeten pg/l 0,5 - <0,5 *
(PN-EN1S0 10301:2002 z wyl pkt 2,6}, (IT-119 wyd. nr 04 2 dnia 07.11.2022r ) (D.S + 0, l) 2)
20 | ¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu  ## pe/l 1.0 10 <1,0 *
(PN-EN 180 10301:2002 z wyb. pkt 2,6); (IT-119 wyd nr 04 z dnig 07 11.2022r ) {1 ,0 L 0.2) 2)
21 | 1.2-dichloroetan pg/l 0.5 3.0 <0,5*
(PN-EN 150 10301:2002 z wyk pkt 2.6.); (TT-119 wyd nr 04 z dnia 07 11.2022r ) {0,5 g 01 l) 2)

1) Warlodé parametryczna -najwyzsza dopuszezalna wartosé parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowa 2 dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294),

2) Niepewnoié rozszerzona obliczona dla wspoiczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosei ok.95%. Podana wartosé nie uwzglgdnia niepewnosci zwiazanej z pobraniem
probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i /lub gémego zakresu metody akredytowane] niepewnosc rozszerzong stanowi niepewnosé oszacowana dia dolnego 1 flub
gomego zakresu metody.

3) Podany wynik zostal skorygowany za pomocg urzadzenia do kompensac)i wplywu temperatury do temperatury 25°C.

4)  Metoda wycofana z Katalogu Polskich Norm, spelnia wymagania dotyczace metod okreslonych w Rozp. Ministra Zdrowia 2 dma 7 grudnia 2017t
(Dz.U. z 20171, poz.2294) w sprawie wody przeznaczone] do spozycia przez ludai.

# - ¥ THM oznacza sumg stezen wyszezegolnionych zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tnbromometan (metoda z obliczed)
##- T trichloroetenu i tetrachloroetenu omacza sumg stezen wyszezegolnionych zwigzkow: trichloroetenu i tetrachloroetenu ( metoda z obliczen)

S- badania nieakredviowane spelmajace wymagania normy PN-EN ISO/TEC 17025:2018-02

GO - granica oznaczalnosci

*. podana warto$¢ jest spoza zakresu akredytacyi 1 stanowi jedynie informacje o wyniku.

LABORATORIUM BADAN LABORATORIUM ANALIZ
FIZYKOCHEMICZNYCH INSTRUMENTALNYCH
Autoryzowal: Autoryzowal:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139

Jelenia Gora, dnia 06.05.2025 .
oryginal / kepia™*

SPRAWOZDANIE Z BADAN 355/BW - CHW /2025 /N
WODY

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoS$cia
ul. Obroncéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Probke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 155/25/Z/CHW-1 z dnia 07.04.25 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 1.

Miejsce pobrania prébek/ki/ : Karpacz, ul. Karkonoska 39, Sklep (kran na zapleczu)

Prébke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska

Metoda pobrania probki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10

Probke/ki do badan pobrano: 07.04.25 1.

Data przyjecia prébek/ki : 07.04.25r

Data wykonania badan: 07.04.25r.-30.04.25 1.

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 2CHW

- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 575/CHW

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3.9 °C

Zatwierdzil:

Otrzymuja :
l.klient — 1 egz.
2.ala— 3 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanych prébek/ki.

Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sa dostepne w laboratorium.

w N

** nicpotrzebne skresli¢ strona 1z 2
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WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie chemiczne. Jednostka | GO Wartoé¢ Informacja o wyniku
Metoda wg ktorej wykonano badanie. miary parametryczna')
I | Cyjanki (test Nanocolor) ug/l 5,0 50 <5
(5+12)?

Wartos¢ parametryczna -najwyzsza dopuszczalna wartosé parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294).
Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspolezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci ok.95%. Podana wartosé nic uwzglgdnia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikow ponizej dolnego i /lub gornego zakresu metody akredytowancj nicpewnogé rozszerzona stanowi
niepewnos¢ oszacowana dla dolnego i /lub gomego zakresu metody.

GO- granica oznaczalnosci

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH

Autoryzowak:

Sprawozdanie z badan 355 /BW - CHW /2025 /N
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PCA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

 AB 682
N Jelenia Gora, dnia 10.04.2025 r.
i“ia\\gﬁ'/“& oryginat-Lkopia’*
=Ty ;
K SPRAWOZDANIE Z BADAN 355/ BW — MW / 2025/ A
WODY
Nazwa i dane klienta: Miejski Zaklad Gospodarki Kom unalnej Sp. z o. o.
ul. Obroncéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Probke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
155/25/Z/IMW z dnia 07.04.2025 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 9/NS-PRB/25
z dnia 07.01.2025 r.
Miejsce pobrania prébek/ki/: Karpacz, ul. Karkonoska 39. Sklep — kran na zapleczu
Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: J. Slawska

Metoda pobrania probki/ek: PN-EN ISO 19458:2007
Prébke/ki do badan pobrano: 07.04.25r.

Data przyjecia prébek/ki: 07.04.25 1.

Data wykonania badan: 07.04.25 .- 10.04.25 1.

Opis i identyfikacja prébek/ki:

- woda do spozycia

- oznakowanie przez prébkobiorce: 2

- oznakowanie przez Laboratorium: 575/ Mw

- stan probek: bez zastrzezen; temperatura przyjecia probek: 4.2°C

Zatwierdzil:
Otrz)’muﬁl : " '.'_l-u_‘;,:__zlf:"
I. klient — | egz.
2.a/a-3 egz. Joann

Wyniki odnoszg si¢ wylgeznie do pobranyceh prébek/ki.

** niepotrzebne skredlie

Bez pisemnej zgody Laboratorium, Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, Jak tylko w calodci,

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji AB 682.

strona |l z2
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WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. | Badanie mikrobiologiczne. Jednostka Wartosé Wynik
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary/obj. | parametryczna!

1. [ Ogélna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72 h Jtk/ml bez Nie wykryto
(PN-EN ISO 6222:2004) nieprawidlowych

Zmian

2. |Liczba bakterii grupy coli Jtk/100 ml 0 0
(PN-EN I1SO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

3. | Liczba Escherichia coli jtk /100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

4. | Liczba Enterokokéw (paciorkowce kalowe) jtk /100 ml 0 0
(PN- EN ISO 7899-2:2004)

5. | Liczba Clostridium perfringens jtk /100 ml 0 0
(komérki wegetatywne i przetrwalniki)
(PN-EN ISO 14189: 2016-10) |

Wartos¢ parametryczna - NajwyZsza dopuszezalna wartos¢ parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosc
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
Jtk-jednostka tworzaca kolonie

KONIEC

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowal:

e

Sprawozdanie z badan 355/ BW - MW / 2025/ A
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PCA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
iseeriaca 58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17

Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139

N7 Jelenia Goéra, dnia 06.05.2025 r.
;f/kr_"/:-\\‘\?? -
P SPRAWOZDANIE Z BADAN 359/BW - CHW /2025/A
WODY
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cig
ul. Obroncow Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Probke/ki do badan przyje¢to: Zgodnie ze zleceniem wewngtrznym 156/25/Z/CHW-2 z dnia 07.04.25 .
Zgodnie ze zleceniem zewngtrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 .
Miejsce pobrania probek/ki/ : Karpacz, zbiornik retencyjny wody. ul. Skalna/Komuny Paryskiej
(kran przy zbiorniku)
Préobke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Préobke/ki do badan pobrano: 07.04.25 1.
Data przyjecia probek/ki : 07.04.25r
Data wykonania badan: 07.04.25 1. -30.04.25r.

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorcg: 30CHW .300.31Fe.30M,24U,30Si1ar,30Sb/As,30Na/K,30T.30Hg
- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 579/CHW/O/Fe/M/U/Siar/As/Na/T/Hg

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3,9 °C

Zatwierdzil:

Otrzymuja : .
1. klient — 1egz. acl
2.a/a— 3 egz.

I. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloSci.

2.  Wyniki odnoszg sie wylgeznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych
spelniajgcych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,,*"

4. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, Ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sg dostepne w laboratorium.

(8) - badania nieakredytowane spelniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
** _ niepotrzebne skredlic strona 1 2 3



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie fizyczne, organoleptyczne i chemiczne. Jednostka | GO Wartos¢ Wynik /
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametrycznal Informacja o wyniku
1 | Metnosé (PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ) NTU 0,10 st bintood Ty 0,28 + (0,08 ¥
nieprawidlowych zmian
Zilieny za‘:“rcs wartoéci do 1,0
2 | Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 ) | mg/l Pt 5 ST <5*
nieprawidlowych zmian (5 + 5) 2)
3 | Zapach (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) - - ‘:ﬁ;“x;‘:;‘;ﬁfgﬁ Nieprawidlowy zapach
nieprawidiowych zmian — nie stwierdzono
4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zalagcznik C) - - e e Nieprawidlowy smak
nieprawidiowych zmian ~ nie stwierdzono
5 |pH (PN-EN ISO 10523:2012) - 2 6,5-9.5 6,7+0,12
(temp. pomiaru 13,0 °C)
6 | Przewodnos¢ elektryczna whasciwa uS/em 5 2500 35+229)
(PN EN 27888:1999) (temp. pomiaru 13,2 °C)
7 | Zelazo (PN-1S0 6332 :2001+Ap1:2016-06) ug/l 20 200 <20 *
20=3)2
8 | Amonowy jon (PN-ISO 7150-1:2002) mg/l 0,05 0,50 <0,05 *
(0,05 =001
9 | Azotyny (PN-EN 26777: 1999) mg/l 0,04 0.50 <0,04 *
(0,04 =0.01)2
10 | Azotany (PN-82/C-04576.08) ¥ mg/l 0.70 50 1,84 0202
[T | Twardosé (PN-ISO 6059:1999) mg/l 4 60-500 12 +39
12 | Wapnh (PN-ISO 6058:1999) mg/l 3 - 45092
13 | Magnez (PN-C-04554-4:1999),zalacznik A mg/l - 7-125 0,24+0,082
14 | Chlorki (PN-1580-9297:1994) mg/| 7 250 <7 %
(71,12
15 | Indeks nadmanganianowy mg/l 0,70 5,0 1,4+0,12%
( PN-EN ISO 8467:2001)
16 | Bor (test MERCK) $ mg/l 0.2 1,0 <0.20*
(0,20 £ 0,024) 2
17 | Siarczany (PN-79/C-04566.10) mg/l 2,5 250 81+1,02%
18 | Fluorki (PN-78/C-04588.03) mg/l 0,1 1,5 <0,10%
(0,10£0,02) %
Sprawozdanie z badan 359 /BW -CHW / 2025/ A strona2z 3




LABORATORIUM ANALIZ INSTRUMENTALNYCH
Lp. 'Badanie chemiczne. Jednostka | GO Wartosé Wynik /
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametryczna') | Informacja o wvniku
1 | Mangan (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 3.0 50 38052
2 |Gl (PN-EN ISO 15386:2005) g/l 30.0 200 1120+ 1342
3 Olow (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 2,0 10 <2,0 *
20+03)2
4 | Kadm (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 1,0 5 <1,0 *
(1,0+0,1)2
5 Selen (PN-EN ISO 15586:2005) peg/l 2.0 10 <2,0*
(2.0£0,2)2
6 | Micdz (PN-ENTSO 15586:2003) mgl | 0.005 2,0 <0,005 * T
(0.005 £ 0,001) »
7 Nikiel (PN-EN ISO 15586:2003) pg/l 5,0 20 <5,0 *
(5,0=0,6)?
8 | Antvmon (PN-EN ISO 15586:2005) ug/l 2,0 5 <20 *
(2.0+02)?
9 | Chrom ogdlny (PN-EN 1SO 15586:2003) g/l 2.0 50,0 <2,0 *
F (2.0+0,2)?
10 |Sod (PN-ISO 9964-3:1994) mg/l 0,2 200 2,1+029%
11 [ Arsen (PN-EN ISO 11969:1999) 9 g/l 1,0 10 <1,0 *
(1,0=0.1)?
12 |Rig¢ (PB-021 z dnia 11.10.2023 1. wyd. r, 2) ug/l 0.3 1,0 <0,3 *
(0.3+£0.,05)2
13 | Trichlorometan (chloroform) mg/l 0,002 0,030 <0,002 *
(PN-EN TS0 10301:2002 2wyl pkt 2.6 ), (IT-118 wyd. nr 04 2 diia 07 11.2022r) (0,002 + 0.0004) 2
14 | Bromodichlorometan mg/| 0.002 0.015 <0,002 *
(PN-EN 150 10301:2002 2wyl pkt.2,6.) ; (IT-118 wyd. nr 04 2 dnia 07,1 1.2022¢ ) (0,002 + 0,0004) 2
15 | Dibromochlorometan mg/l 0,002 - <0,002 =
(PN-EN 150 103012002 zwyl pkt.2,6 ), (IT-T18 wyd. nr 04 2 dnig 07 11.2022r) (0’002 4 0_0004) 2)
16 | Tribromometan mg/] 0,002 - <0,002 *
(PN-EN 180 10301:2002 2 wid. pkt 2,6.), (IT-118 wyd. nr 04 z dnia 07.11 20221 ) (0,002 + 0‘0004) 2)
17 [¥ THM ¢ ng/l 8 100 <§+
L (PN-EN 150 10301:2002 2 wyt. pt.2,6 ): (IT-118 wyd. nr 04 z dnia 07 11.2022r) (8 + 2) 2)
18 | Trichloroeten ngl 0.5 - <0,5*
(PN-EN IS0 10301 2002 2 wyk. pkt 2.6.), (IT-1 19 wyd or 04 z dnia 07,11.2022r) (0,5 + 0.1) 2)
19| Tetrachloroeten ne/l 0,5 - <0,5 *
(PN-EN 150 10301:2002 z wy PKLZE ) (TT-119 wyd. nr 04 z dnia 07.11.2022r ) (0,5 + 0,1) 2)
20 | trichloroetenu i tetrachloroetenu  ## pg/l 1.0 10 <1,0 *
(PN-EN ISO 103012002 2 wyi, pkt2,6); (IT-119 wyd nr 04 z dnia 07.11 2022r) (150 4 02} 2)
21 | 1,2-dichloroetan pg/l 0.5 3.0 <0,5 *
L (PN-EN IS0 10301:2002 2 wyl, pkt2.6)), (IT-110 wyd nr 04 z dnia 0711 20221 ) 0.5+ 0,1) 2) _‘

2)

3)
4)

Wartosé parametryezna -najwyzsza dopuszczalna wartosé parametru w

Przeznaczonej do spozycia przez ludzi { Dz.U. z 2017r. poz.2294),

Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspolczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci ok 959 Podana wartoéé nie u
ponizej dolnego i ub gomego zakresu melody akredytowanej niepewnosé TOZSZErzona stanowi niepewnosé nszacowana dla dolnego i Aub

probki. W przvpadku wynikéw
gomego zakresu metody.
Podany wynik zostat skorvgowany za pomoca urzadzenia do kom

Metoda wycofana z Katalogu Polskich Norm, spelnia

(Dz.U.z 2017r. poz2294) w sprawie wody przeznaczone) do spozycia przez luds,
# -3 THM oznacza sume stezen wyszezegolnionych zwigzkow: trichlorometan, bromodichioro;

##= 3 tnchloroetenu i

S- badania nieakredytowane spelniajgee wymagania normy PN-EN ISO/IEC ]?{125:201832

GO — granica oznaczalnosei

*- podana wartosé jest spoza zakresy akredytacji i stanowi Jedynie informacje o wyniku.

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:

probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7

Sprawozdanie z badari 359 / BW - CHW /2025 A

grudnia 2017r. w sprawie jakodcr wody

wzglgdnia niepewnodci Zwiazangj z pobraniem

LABORATORIUM ANALIZ
INSTRUMENTALNYCH
Autoryzowal:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemioIogiczna w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Goéra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

Jelenia Gora, dnia 06.05.2025 r.

oryginat Fkepia™
SPRAWOZDANIE Z BADAN 359 /BW - CHW /2025 /N
WODY
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Kom unalnej
Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cia
ul. Obronicéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 156/25/Z/CHW-2 z dnia 07.04.25 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 .
Miejsce pobrania probek/ki/ ; Karpacz, zbiornik retencyjny wody, ul. Skalna/Komuny Paryskiej
(kran przy zbiorniku)
Prébke/ki pobrat: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Probke/ki do badan pobrano: 07.04.25r.
Data przyjecia probek/ki : 07.04.25r
Data wykonania badan: 07.04.25r. - 30.04.25 r.

Opis i identyfikacja préobek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 30CHW

- oznakowanie przez Oddzia} Laboratoryjny: 579/CHW

- Stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3,9 °C

Zatwierdzil:

Otrzymuja :
l. klient — 1 egz.
2.a/a— 3 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci,
Wyniki odnosza sie wylacznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Wszystkie informacje Wwymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniju,
s3 dostepne w laboratorium.

b
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WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

|

Lp. | Badanie chemiczne. Jednostka| GO Wartos¢ _hnrormacjaowyniku
Metoda wg ktérej wykonano badanie. miary parametryczna”
] |Cyjanki (test Nanocolor) pg/l ) s,oT 50 <5
G1D)%

1)  Wartosc parametryczna -najwyZsza dopuszezal
znaczonej do spozycia preez
iomowi ufnoéci ok.95%. Podana wartosc nie uwzglednia niepewnosci

jakoéei wody prze
akresu metody akredytowane] niepewnosé rozszerzong stanowi

2)  Niepewnose rozszerzona
zwiazanej z pobraniem p
niepewnosc oszacowana

GO- granica oznaczalnosel

obliczona dla wspdtczynnika k=2, co odpowiada poziomo
robki. W przypadku wy
dla dolnego i /lub gébmego zakresu metody.

na warto§é parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrow

ludzi ( Dz.U. z 20171, poz.2294).

nikéw ponizej dolnego i /lub gomego 2

LABORATORIUM BA DAN
FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:

Sprawozdanie z badan 159 [BW —CHW /2025/N

iu z dnia 7 grudnia 20171, w sprawic

strona2z2
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DR

PCL |
]l POLsKiE Cemrnusy |
AKREOYTAL Y

Nazwa i dane klienta:

Prébke/ki do badan przyjeto:

Miejsce pobrania probek/ki/:

Prébke/ki pobraf:

Metoda pobrania probki/ek:
Prébke/ki do badan pobrano;
Data przyjecia probek/ki:
Data wykonania badan:

Opis i identyfikacja probek/ki:
- woda do Spozycia

- Oznakowanie przez probkobiorce:
- oznakowanie przey Laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze

58-500 Jelenia Géra ul, Kasprowicza
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139

17

Jelenia Géra, dnia 10.04.2025
oryginat IHopies

SPRAWOZDANIE 7 BADAN 359/ Bw — MW / 2025/ A

WOoDY

Miejski Zaklad Gospodarki Kom unalnej Sp. z ¢. o.
ul. Obrosicéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
156/25/Z/MW 7 dnia 07.04.2025 .

Zgodnie ze zleceniem Zewnetrznym 9/NS-PRB/25
z dnia 07.01.2025 .

Karpacz, zbiornik retencyjny wody,
ul. SkalnafKomuny Paryskiej — kran przy zbiorniky

uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: J. Slawska
PN-EN ISO 19458:2007

07.04.25 r,

07.04.25 r,

07.04.25 . — 10.04.25 1.

30 (2 opakowani a)
579'MW/C

- Stan probek: bez Zastrzezen: temperatura Przyjecia probek: 4.2°C

Otrzymuja :
l. klient — 1 egz.
Z.aa=3egz.

Zatwierdzit:

** niepotrzebne skreslic

strona [ z 2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIO LOGICZNYCH

(komorki wegetatywne | przetrwalniki)
(PN-EN ISO 14189: 2016-10)

1) Wartos¢ parametryczna - NajwyZsza dopuszezalna warlos¢ parametru w probe

wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294),

2}  Przedstawiona niepewnosc rozszerzona pomiaru zostala oszacowana Zg0
wspGlczynnik rozszerzenia k= 2 zapewniajae poziom ufn
odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. do ktorej dodano niepewnosé
jtk-jednostka tworzaca kolonic

oéci ok. 95%. 7

Badanie mikrobiologiczne. Jednostka Wartosc

Metoda weg ktorej wykonano badanie miary/obj. arametryczna’

Ogolna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72h jtk/ml bez

(PN-EN IS0 6222:2004) nieprawidlowych <od 1 do 1>?
zimian

Liczba bakterii grupy coli jik/100 ml 0 0

(PN-ENISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

Liczba Escherichia coli jtk /100 ml 0 l 0

(PN-EN SO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04) \

Liczba Enterokokow (paciorkowce kalowe) jtk /100 ml 0 0

(PN- EN ISO 7899-2:2004)

Liczba Clostridium perfringens jtk /100 ml 0 0 "

¢ wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

dnie z ISO 19036 i vpiera sig na niepewnosci standardowe; pomnozongj preez
lozong niepewnose standardowa uznano za rowng
pobicrania probki.

y odchyleniu standardowemu

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowal:

/ :
lira Amborska

KONIEC

Sprawozdanic z badan 359/ BW - MW /2025/ A

strona 2z 2
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PoLskie CENTRUM
ARREDYTACS)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139

S Jelenia Gora, dnia 06.05.2025T.
m oryginat /epia™
I SPRAWOZDANIE Z BADAN 358 | BW — CHW /2025 / A
WODY
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia
ul. Obroncéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewngtrznym 156/25/Z/CHW-1 z dnia 07.04.25r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 1.
Miejsce pobrania prébek/ki/ : Karpacz, ul. Wilcza 9. Hotel Artus (kran w kuchni)
Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania probki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Probke/ki do badan pobrano: 07.04.25 1.
Data przyjecia probek/ki : 07.04.25r
Data wykonania badan: 07.04.25r.-30.04.25 .

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 14CHW,500.14Fe,l4M,23U,14Siar,]4SbKAs,14NafK,14T,1 1Hg
- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 578/CHW/O/Fe/M/U/Siar/As/Na/T/Hg

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3.9 °C

Zatwierdzil:
| E | N |}
idzial jneac
Otrzymuja : Joann# Niedbach
1.klient — 1egz.
2.ala— 3egz.

1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moZe byé powielane inaczej, jak tylko w calosei.

2. Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanych probek/ki.

3. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych
spelniajacych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wyniki spoza zaKresu akredytacji zostaly oznaczone e

4. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sq dostepne w laboratorium.

(8) - badania nicakredytowane spelniajace wymagania normy PN-EN ISQO/IEC 17025:2018-02
*+ _ niepotrzebne skreslic strona | z3



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie fizyczne, organoleptyczne i chemiczne. Jednostka | GO Wartosc¢ Wynik /
Metoda wg ktorej wykonano badanie miary parametryczna' | Informacja o wyniku
1| Metnosé (PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ) NTU [0.10 pongamie e 0,21 + 0,06 2
Gy b oot 1
2 | Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 ) | mg/lPt 5 ’;‘;::{;;’:ﬁ[,:’;f’@ 5%
nieprawidlowych zmian {5 + 5) 2)
3 | Zapach (PN-EN 1622:2006, zatacznik (0) - - oS e Nieprawidlowy zapach
nicprawidiowych zmian = nie stwierdzono
4 [ Smak (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) S . - o Nieprawidlowy smak
nicprawidtowych zmian — nie stw ierdzono
5 |pH (PN-EN ISO 10523:2012) - 2 6,5-9.5 6,7+0,12
(temp. pomiaru 13.5 °C)
6 | Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa uS/em 5 2500 31+£22%
(PN EN 27888: 1999) (temp. pomiary 13,7 °C)
7 | Zelazo (PN-ISO 6332 :2001+Apl :2016-06) g/l 20 200 <20 *
(20+3)2
8 | Amonowy jon (PN-1SO 7150-1 :2002) mg/l 0,05 0.50 <0,05 *
(0,05+0.01)»
9 [Azotyny (PN-EN 26777: 1999) mg/l 0,04 0.50 <0,04 *
(0.04+0,01)2
10 Azotany (PN-82!C—04576.08) M mg/| 0,70 50 2,71£0302
11| Twardosé (PN-1SO 6059:1 999) mg/l 4 60-500 9+22
12 [ Wapn (PN-ISO 6058:1999) mg/l 3 a 31+0,62
13 | Magnez (PN-C-04554-4:1999).zatacznik A mg/l - 7-125 0,24+ 0,082
14 | Chlorki (PN-1S0-9297:1994) mg/l 7 250 i :
(7x1,1)2
15 | Indeks nadmanganianowy mg/l 0,70 5,0 1,0£0.12
( PN-EN ISO 8467:2001)
16 | Bor (test MERCK) ® mg/| 0,2 1,0 <0,20*
(0,20 +0,24)»
17 | Siarczany (PN-79/C-04566.10) ¥ mg/l 2,5 250 49=0,67
18 | Fluorki (PN-78/C-04588.03) % mg/l 0,1 1.5 <0,10* .
(0.10 = 0,02) »

Sprawozdanie z badan 358 / BW - CHW /2025 / A

strona2 z 3




LABORATORIUM ANALIZ INSTRU MENTALNYCH

Lp. | Badanie chemiczne. Jednostka | GO Wartos¢ Wynik /
Metoda we kiérej wykonano badanie miary parametryczna” Informacja o wyniku
1 |Mangan (PN-EN IS0 15586:2005) ng/l 3.0 50 <3,0 *
(3.0£04)?
2 | Glin (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 30,0 200 2073+249%
3 Olow (PN-EN 180 15586:2005) pg/l 2.0 10 <2,0* 3
(20+02)%
4 |Kadm (PN-EN 1SO 15586:2005) pg/l 1.0 5 <10
(1.0+01)*
5 | Selen (PN-EN 180 15586:2003) g/l 2,0 10 <2,0*
(2,0£02)?
6 |Miedz (PN-EN 1S0 15586:2005) mg/l 0,005 2.0 0,005 = 0,001 2
7 | Nikiel (PN-EN 1SO 15586:2005) ng/l 50 20 <5,0 *
(5.0£0,6)?
8 | Antymon (PN-EN 1SO 15586:2005) pg/l 2,0 5 <2.0*
2,0+0.2)?
9 | Chrom ogdlny (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 2,0 50,0 <20 *
(2,0£02)?
10 | Sod (PN-ISO 9964-3:1994) mg/l 0.2 200 21+£02%
11 | Arsen (PN-EN 1SO 11969:1999) ¥ ug/l 1,0 10 <1,0 *
(1,0+0,1)?
12 | Rige (PB-021 z dnia 11.10.2023 r. wyd. nr. 2) ug/l 0.3 1,0 <0,3 *
(0.3 £0,05)?
13 | Trichlorometan  (chloroform) mg/l 0,002 0,030 0,004 = 0,001 ¥
(PN-EN IS0 10301:2002 2 wyt pkt 2.6 ), (IT-118 wyd 1y 04 z dnia 07.11.2022r )
14 | Bromodichlorometan mg/l 0.002 0.015 <0,002 *
(PN-EN 180 10301;2002 z wil pkt2,6.) . (IT-118 wyd. nr 04 z dnia 07.11.2022r) (0‘002 + 0’0004) 2)
15 | Dibromochlorometan _ mg/l 0,002 - <0,002 *
(PN-EN 180 10301,2002 z wyt pkt 2,6 (IT-118 wyd nr04 z dnia 07.11.2022r) (0[]02 + 0,0004) 2)
16 | Tribromometan mg/l 0.002 - <0,002 *
(PN-EN 150 103012002 z wyl. pkr 2.6.), (IT-118 wyd. nr 04  dnia 07.11.2022r.) (0!002 ¥ 0,0004) 2)
17 | THM# ug/l 8 100 10+:22
(PN-EN SO 1030 2002 z wyl pkt 2.6 Y, (IT-118 wyd. nr 04 2 dnia 07.11.2022r.)
18 | Trichloroeten pg/l 0.5 - <0,5*
(PN-EN 180 10301:2002 z wyl pkt 26 (IT-119 wyd. nr 04 z dnia 07.11.2022r.) (0,5 £ 0.. 1) 2)
19 | Tetrachloroeten pg/l 0.5 - <05 *
(PN-EN 150 103012002 7 wyt pkt 2.6.); (IT-119 wyd nr0d 2 dnia 07.11 2022r) (0,5 i 0‘ l) 2)
20 |Y trichloroetenu i tetrachloroetenu  # pg/l 1.0 10 <1,0 *
(PN-EN 180 103012002 z wyl. pkt.2,6); (IT-119 wyd. nr 04 z dnia 07 11.2022r) (1 ‘0 + 0-2) 2)
21 | 1,2-dichloroetan _ pg/l 0.5 3,0 <0,5*
(PN-EN 150 103012002 z wyl pkt 2,6.); (IT-119 wyd or 04 z dnig 07,11 20223r) (0'5 + 0, 1) 2)

2)

probla. W przypadiku wynikow pomz

Wartosé parametryczna -najwy2sza dopuszczalna warto$¢ paramet
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294).
Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspolezynnika k=2, co adpowiada poziomowi ufnosci ok 95
ej dolnego 1 /lub gomego zakresu metody akredytowanej mepewno

gomego zakresu metody

3}
4)

(DzU.z 2017r poz.2

Podany wynik zostal skorygowany za pomocyd urzadzenia do kompensacii
Metoda wycofana z Katalogu Polskich Norm, spelnia wymagania dotyczac
294) w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
# - ¥ THM oznacza sumg st¢zen wyszezegdlnionych zwigzkow: trichlorom
##- ¥ trichloroetenu 1 tetrachloroetenu oznacza sume sigzen wy
S badania nieakredytowane spelniajace wymagania normy PN
GO — granica oznaczalnosc

*. podana wartosc jest spoza zakresu akredytacii i stanowi jedynie informacig

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:

szczegdlniony

etan, bromodichlorometan,

o wyniku,

Sprawozdanie z badan 358 / BW - CHW /2025/ A

wplywu temperatury do temperatury 25°C.
& metod okreslonych w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r

ru w probee wody we Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

%4 Podana wartos¢ nie uwzglednia niepewnosci zwiazane] z pobraniem
6 Tazszerzong SLanowl NiEpewnost aszacowana dla dolnego i lub

dibromochlorometan, fribromometan (metoda z obliczen)
¢h zwigzkow: trichloroetenu i tetrachloroetenu { metoda 7 obliczen)
-EN ISO/IEC 17025:2018-02

LABORATORIUM ANALIZ
INSTRUMENTALNYCH
Autoryzowal:

STARSZY AZ

i

/s

=>4

Ma /f faiena Jaskodlska

STENT

strona3 z 3
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Goérze
58-500 Jelenia Goéra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

Jelenia Géra, dnia 06.05.2025 r.
oryginal /kepia™

SPRAWOZDANIE Z BADAN 358 /BW -CHW /2025 /N
WODY

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spoélka z ograniczong odpowiedzialno$cig
ul. Obroncoéw Pokoju 2a

58-540 Karpacz
Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewngtrznym 156/25/Z/CHW-1 zdnia 07.04.25r.
Zgodnie ze zleceniem zewngtrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 1.
Miejsce pobrania prébek/ki/ : Karpacz, ul. Wilcza 9, Hotel Artus (kran w kuchni)
Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania probki/ek: PN-1SO 5667-5:2017-10
Prébke/ki do badan pobrano: 07.04.25 .
Data przyjecia probek/ki : 07.04.25r
Data wykonania badan: 07.04.25 . -30.04.25 .

Opis i identyfikacja prébek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 14CHW

- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: 578/CHW

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3,9 °C

Zatwierdzil:

N | K
jtoryjnego
medbach
Otrzymuja :
1. klient — 1egz.
2.ala— 3 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ei.
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanych probek/ki.

Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktdre nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sg dostepne w laboratorium.

W b -
e el

*# niepotrzebne skreslic strona 1 22



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie chemiczne. Jednostka| GO Wartos¢ Informacja o wyniku
Metoda wg ktérej wykonano badanie. miary parametryczna'
1 | Cyjanki (test Nanocolor) pg/l 5,0 50 <5
(5:12)2

1) Wartos¢ parametrvezna -najwyzsza dopuszczalna wartos¢ parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2z 2017r. poz.2294),

2)  Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspélezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufiodei ok 05%. Podana wartosé nie uwzglednia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i /lub gomego zakresu metody akredytowanej niepewnogé FOZSZErzong stanowi
niepewnosé oszacowana dla dolnego i /lub eémego zakresu metody.

GO- granica oznaczalnosci

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:

Sprawozdanic z badan 358 /BW — CHW /2025 /N strona2z2
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze
58.500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

R Jelenia Goéra, dnia 10.04.2025 r.
:‘\h\ﬂ__.h‘\‘::///’_';; % oryginal /+opre™
E ’
e SPRAWOZDANIE Z BADAN 358/ BW — MW / 2025/ A
wOoDY
Nazwa i dane klienta: Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0.

ul. Obroncow Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Probke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewngtrznym
156/25/Z/MW z dnia 07.04.2025 .
Zgodnie ze zleceniem zewngtrznym 9/NS-PRB/25
z dnia 07.01.2025 r.

Miejsce pobrania prébek/Ki/: Karpacz. ul. Wilcza 9, hotel Artus — kran w kuchni
Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: 1. Slawska
Metoda pobrania probki/ek: PN-EN ISO 19458:2007

Probke/ki do badan pobrano: 07.04.25 1.

Data przyjecia probek/Kki: 07.04.25 .

Data wykonania badan: 07.04.25r.—10.04.25 .

Opis i identyfikacja probek/ki:

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorcg: 14 (2 opakowania)

- oznakowanie przez Laboratorium: 578/MW/C

- stan probek: bez zastrzezen; temperatura przyj¢cia probek: 4,2°C

Zatwierdzil:
Otrzymuja : 1 B E

1. klient — 1 egz.
2.ala—3 egz.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloSci.

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do pobranych prébek/ki.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682.

Metoda pobierania probek wody jest objeta zakresem akredytacji AB 682.

Wszystkie informacje, ktore nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu, wymagane przez normy przedmiotowe,
s dostgpne w laboratorium.

*## piepotrzebne skreslic strona 1 z 2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Badanie mikrobiologiczne.

Jednostka Wartosé Wynik
Metoda wg ktorej wykonano badanie miary/obj, parametrycznal)
Ogdlna liczba mi kroorganizmow w ( 2242)°C po 72 h bez 1
(PN-EN [SO 6222:2004) nieprawidtowych <od | do 132
| zmian _
Liczba bakterij grupy coli Jtk/100 ml 0 0
(PN-EN IS0 9308-1-2014 - 12 + AL2017-04)

Liczba Escherichia coli Jtk /100 ml 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)
Liczba Enterokokdw (paciorkowce kalowe) Jtk /100 ml 0

(PN-EN 1SO 7899-2:2004)

Liczba Clostridium perfringens
(komorki wegetatywne | przetrwalniki)
(PN-EN ISO 14189: 2016-10)

Jtk /100 m]

1) Wartoséé parametryezna - Najwyzsza dopuszezalng wartos¢ parametru w probee wady we Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do Spozycia przez ludzi (Dz, U. 22017 1. poz. 2294),

2)  Przedstawiona niepewnosé rozszerzona
wspdlczynnik rozszerzenia k =
odtwarzalnosci wewnatrzlabor
Itk-jednostka tworzaca kolonie

pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1ISO 19036
2. zapewniajae poziom ufiosci ok, 95%. Zlozona niepewnosc standardow
aloryjnej. do ktorej dodano niepewnos¢ pobierania probki

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowal:

TABSZY A '?SZE NT
%?e Amborska

KONIEC

Sprawozdanie z badan 358/ BW - MW 12025/ A strona 2 z 2



=y
PCA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
" hiseoriacy 58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
' Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

AB 682
& Jelenia Géra, dnia 06.05.2025 r.
m oryginat /kepia**
Pt SPRAWOZDANIE Z BADAN 356/BW-CHW/2025/A
WODY
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spoélka z ograniczong odpowiedzialnos$cig
ul. Obroncow Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 155/25/Z/CHW-2 z dnia 07.04.25 1.
Zgodnie ze zleceniem zewngtrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 r.
Miejsce pobrania prébek/ki/ : Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 82, Apteka (kran na zapleczu)
Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pebrania préobki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Probke/ki do badan pobrano: 07.04.25 1.
Data przyjecia probek/ki : 07.04.25r
Data wykonania badan: 07.04.25r. - 30.04.25r.

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez prébkobiorce: 3CHW,400,53Fe,3M.21U.3Siar.3 Sb/As,5Na/K.,33T.3Hg
- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 576/CHW/O/Fe/M/U/Siar/As/Na/T /Hg

stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3.9 °C

Zatwierdzit:

Otrzymuja : -
1. klient — | egz. Tely
2.aa— 3egz.

1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloéci.

2.  Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanych probek/Ki.

3. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badati objete zakresem akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych
spetniajgecych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,,**

4. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktore nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sg dostepne w laboratorium.

(S) - badania nieakredvtowane spelmajgce wymagania normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02
** - niepotrzebne skredlié strona 1 z 3



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie fizyczne, organoleptyczne i chemiczne. Jednostka | GO Wartos¢ Wynik /
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametryczna!! | Informacja o wyniku
1 | Metnosé (PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ) NTU |0,10 B e 0,25+ 0.072
b w18
2 |Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 ) | mg/l Pt 5 Akmionalos pre <5*
nieprawidlowych zmian (5 + 5) 2)
3 | Zapach (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) - - Akeepowaliy e | Nieprawidlowy zapach
nieprawidiowyeh zmian — nie stwierdzono
4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zatgcznik C) 3 - - i e Nieprawidlowy smak
nieprawidlowych zmian — nie stwierdzono
5 |pH (PN-EN ISO 10523:2012) - 2 6,5-9.5 68+0.1%
(temp. pomiaru 14,6 °C)
6 | Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa uS/cm 5 2500 2925
(PN EN 27888:1999) (b poniemn 144 °C)
7 | Zelazo (PN-ISO 6332 :2001+Ap1:2016-06) ug/l 20 200 <20*
(20+£3)2
& | Amonowy jon (PN-1SO 7150-1:2002) mg/l  |0,05 0.50 <0,05 *
(0.05+0,01)%
9 | Azotyny (PN-EN 26777: 1999) mg/l 0,04 0.50 <0,04 *
(0,04 £0,01) _3’
10 | Azotany (PN-82/C-04576.08) ¥ mg/l  [0.70 50 1,72+ 0,192
11 | Twardosé (PN-1SO 6059:1999) mg/l 4 60-500 10£22
12| Wapn (PN-1SO 6058:1999) mg/l 3 - 37 =0T
13 | Magnez (PN-C-04554-4:1999),zalacznik A mg/l - 7-125 0,24+ 0,08 »
14 | Chlorki (PN-1S0-9297:1994) mg/l 7 250 e
(7+1,1H)?
15 | Indeks nadmanganianowy mg/l 0,70 5.0 1,7+£0,22
( PN-EN ISO 8467:2001)
16 | Bor (test MERCK) mgl | 0.2 1.0 <0,20%
(0.20 £ 0.024) ¥
17 |Siarczany  (PN-79/C-04566.10) % mgl |25 250 390,52
18 | Fluorki (PN-78/C-04588.03) ¥ mg/l 0.1 1.5 <0,10% p
(0,10 £ 0,02) ¥
strona2z3
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LABORATORIUM ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

Lp. | Badanie chemiczne. Jednostka | GO Wartosc W)inik / '
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametryczna® | Informacja o wyniku
1 Mangan (PN-EN ISO 15586:2005) ng/l 3.0 50 <3,0 * ]
(3.0£04)%
2 | Glin (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 30,0 200 629+75%
3 | Olow (PN-EN ISO 15586:2003) pg/l 2,0 10 <2,0¢
(2,0£0.3)~
Kad PN-EN IS0 15586:2005) pe/l 1.0 5 <1,0*
4 o : (1,0£01)%
Selel PN-EN IS0 15586:2005) ng/l 2,0 10 <2,0* :
5 ¢len { (2’0 2, 0‘2) 2
6 | Miedz (PN-EN IS0 15586:2005) mg/| 0,005 2,0 0,029 = 0,003
7 | Nikiel (PN-EN ISO 15586:2005) g/l 5.0 20 <5,0 * )
(5,0£0,6)?
8 |[Antymon  (PN-ENISO 15586:2003) ug/l 2,0 5 <20
2,0+£02)%
9 | Chrom ogdlny (PN-EN 1SO 15586:2005) pg/l 2,0 50,0 <2,0 * 3
2.0+02)%
10 | Sad (PN-1SO 9964-3:1994) mg/l 0,2 200 22+02%
11 | Arsen (PN-EN IS0 11969:1999) pg/l 1,0 10 <1,0 * .
(10+0,1)%
12 | Rie¢ (PB-021 z dnia 11.10.2023 r. wyd. nr, 2) ug/l 0.3 1,0 <03 * ]
(0,3 £0.05)
13 | Trichlorometan  (chloroform) mg/l 0.002 0,030 0,003 = 0,001 2
(PN-EN IS0 10301 2002 7 wyl pkt 2.6, (TT-118 wyd nr 04 z dmia 07 11.2022r)
14 | Bromodichlorometan meg/l 0.002 0.015 <0,002 *
(PN-EN IS0 10301:2002 z wyl, pkt 2.6 )5 (1T-118 wyd, nr 04 z dnia 07 11,2022} (0,002 + 00004) 2)
15 | Dibromochlorometan mg/l 0,002 - <0,002 *
(PN-EN 180 10301:2002 z wyl pkt 2,6.), (1T-118 wyd nr04 2 dnia 07.11.2022r) (0‘002 3 010004_) 2)
16 | Tribromometan mg/l 0,002 - <0,002 *
(PN-ENISD 10301:2002 z wyd pkt 2.6.), (IT-118 wyd. nr 04 z dnia 07.11.2022r) (0,002 e 0!0004) 2)
17 |¥ THM # pe/l 8 100 9+22
(PN-EN IS0 103012002 2 wyl pkt2.6.); (IT-118 wvd. nr 04 2 dnia 07 11 2022r)
18 [ Trichloroeten ug/l 0.5 - <0,5*
(PN-EN IS0 10301:2002 z wyl pkt 2,6 ), (1T-119 wyd. nr 04 z dnia 07 11 2022r) (0_5 -+ 0.]) 2)
19 | Tetrachloroeten pe/l 0,5 - <(,5 *
(PN-EN IS0 10301,2002 z wyl pkt2,6 ); (TT-119 wyd nr 04 z dniu 07,11.2022r) (0,5 + 0.1) 2)
20 | ¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu  ## pe/l 1,0 10 <1,0 *
(PN-EN 150 10301:2002 2wyt pkr 2.6.), (IT-119 wyd. nr 64 z dnia 07 11.2022r) 2
(1,0£0,2)
21 [ 1,2-dichloroetan _ g/l 0.5 3.0 <0,5 *
(PN-EN IS0 10301:2002 2 wyk pk1.2,6.), (IT-119 wyd. nr 04 z dnia 07 11 2022r ) (0,5 £0,1) %)

1)  Wartosc paramerryczna -najwyzsza dopuszezalna wartosé parametru w

probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

2

3
4

preeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294)

) Niepewnogé rozszerzona obliczona dla wspdiczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosei ok 95% Podana wartosé nie uwzglednia niepewnosei zwiazanej # pobraniem
WIOSE TOZSZErZONa stanowi niepewnosé oszacowana dia dolnego i /lub

prébki, W przypadku wynikow ponizej

gornego zakresu metody,

dolnego i /lub pomego zakresu metody akredytowane) niepe

) Podany wynik zostal skorygowany za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury do temperatury 25°C.

) Metoda wycofana z Katalogu Polskich Norm, spefnia wymagania dotyezace metod okreslonych w Rozp. Ministra

(DzU. z 2017r. poz.2294) w sprawie wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi.

# - ¥ THM oznacza sume stezeri wyszezegolnion

#2- ¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu oznacza sume

S- badania nieakredytowane spelmajgce wymagania

GO - granica oznaczalnosci

*- podana wartosé jest spoza zakresu akredytacji i stanowi Jedynie informacje o wymiku.

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH

Autoryzowal:

Sprawozdanie z badai 356/ BW - CHW / 2025/ A

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r,

yeh awigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan. dibromochlorometan, tribromometan {metoda 2 obliczen)
stezen wyszezegolnionych zwiazkdw: trichloroetenu i tetrachloroeteny ( metoda # obliczen)
normy PN-EN ISO/IEC 170(25:2018-02

LABORATORIUM ANALIZ
INSTRUMENTALNYCH
Autoryzowal:

KONIEC






Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139

Jelenia Géra, dnia 06.05.2025 r.
oryginat /[ kepia**

SPRAWOZDANIE Z BADAN 356 / BW — CHW /2025 /N
WODY

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig
ul. Obroncéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Probke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 155/25/Z/CHW-2 z dnia 07.04.25 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 r.

Miejsce pobrania probek/ki/ : Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 82, Apteka (kran na zapleczu)

Prébke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska

Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10

Prébke/ki do badan pobrano: 07.04.25r.

Data przyjecia probek/ki : 07.04.25r

Data wykonania badan: 07.04.25r. - 30.04.25 1.

Opis i identyfikacja prébek/ki

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 3CHW

- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: 576/CHW

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3,9 °C

Zatwierdzit:

Otrzymujg :
I. klient — 1 egz.
2.ala— 3 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.
2. Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sa dostepne w laboratorium,

** niepotrzebne skregli¢ strona 1z 2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Lp. | Badanie chemiczne. Jednostka| GO Wartosc¢ Informacja o wyniku
Metoda wg ktorej wykonano badanie. miary parametryczna'
1 | Cyjanki (test Nanocolor) g/l 5,0 50 <5
Ga12)3

1) Wartos¢ parametryczna -najwyZsza dopuszezalna warto$¢ parametru w probee wody we Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 20171, poz.2294).

2) Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspélczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 0k.93%, Podana wartosc nie uwzglednia niepewnosci
zwiazanej z pobraniem probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i Aub gornego zakresu metody akredytowanej niepewnose r0zszerzona SlEanowi
niepewnos¢ oszacowana dla dolnego i /lub gémego zakresu metody.

GO- granica oznaczalnosci

LABORATORIUM BADAN

FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:
.W :} canych
M\ " WZala Wrzesins ka
Sprawozdanie z badan 356 /BW — CHW /2025 /N strona2z2
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PCA

PULSKIE CENTRUM
AXREDYTACH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

Jelenia Gora, dnia 06.05.2025 r.

oryginat/ kopia**
SPRAWOZDANIE Z BADAN 357 / BW — CHW / 2025/ A
WODY
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Kom unalnej
Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Obroncéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 155/25/Z/CHW-3 z dnia 07.04.25 .
Zgodnie ze zleceniem zewngtrznym 9/NS-PRB/25 7 dnia 07.01.25 r.
Miejsce pobrania prébek/ki/ : Karpacz. ul. Gimnazjalna. SUW Majowka
(kran w studzience za zbiornikiem)
Prébke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Prébke/ki do badan pobrano: 07.04.25r.
Data przyjecia probek/ki : 07.04.25r
Data wykonania badan: 07.04.25 r. - 30.04.25 1.

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez prébkobiorce: 4CHW,40.4F e,5M,22U,4Siar,4SbiAs,4Na/K,4T._4Hg
- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: 577!CHWﬁO/Fe/MfoSiarfAs/I\TafoHg

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3.9 °C

Zatwierdzil:

Otrzymuja :
I. Klient - 1 egz
2.a/a— 3egz

1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

2. Wyniki odnoszy si¢ wylacznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badafi objete zakresem akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych
spelniajgcych wymagania normy PN-EN 1SO/IEC 17025, Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,*”

4. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktdre nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,

(8) - badania nicakredytowane spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 170252018-02
** - niepotrzebne skresli¢ stronalz3



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Sprawozdanie z badan 357/ BW - CHW /2025 / A

Lp. | Badanie fizyczne, organoleptyczne i chemiczne. Jednostka | GO Wartosé Wynik /
Metoda wg ktorej wykonano badanie miary parametryczna'’ | Informacja o wy niku
T |Metnosé (PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 ) NI |0,10] ovsmsepe 0,64=0,192
i e
> |Barwa (PN-EN 1SO 7887:2012+Ap1:2015-06) | mg/lPt | 5 Heowpuoud eptic 5£59
nieprawidiowych zmian
3 | Zapach (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) 3 - - i Nieprawidlowy zapach
nieprawidiowych zmian — nie stwierdzono
4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) - - e Nieprawidlowy smak
nieprawidlawych zmian — nie stwierdzono
5 |pH (PN-EN 1SO 10523:2012) - 2 6.5-9.5 752027
(temp. pomiaru 13,0 °C)
6 | Przewodnosc elekiryczna wiasciwa uS/cm 5 2500 47£239
(PN EN 27888:1999) (temp. pomiaru 12.8 °C)
7 | Zelazo (PN-1SO 6332 :2001+Ap1:2016-06) ng/l 20 200 <20*
20+ 3)?
8 | Amonowy jon (PN-ISO 7150-1:2002) mg/!l | 0,05 0,50 <0,05 *
(0.05+0.01)
9 | Azotyny (PN-EN 26777: 1999) mg/l 0.04 0.50 <0,04 *
(0.04 =0,01) 2)
10 | Azotany (PN-82/C-04576.08) ¥ mg/l  [0.70 50 1,89+ 0217
11 | Twardos¢ (PN-ISO 6059:1999) mg/l -+ 60-500 12£32
12 | Wapn (PN-ISO 6058:1999) mg/l 3 - 45+092
13 | Magnez (PN-C-04554-4:1999).zalacznik A mg/l . 7-125 0,24+ 0,082
14 | Chlorki (PN-1S0-9297:1994) mg/l 7 250 =g *
(7xL1)?
15 | Indeks nadmanganianowy mg/l 0.70 5.0 20+027%
( PN-EN ISO 8467:2001)
16 | Bor (test MERCK) 5 mg/l 02 1.0 <0,20*
(0,20 = 0,024) ¥
17 | Siarczany (PN-79/C-04566.10) al mg/l 2,5 250 79+1,0%
18 | Fluorki (PN-78/C-04588.03) 4 mg/l 0.1 1.5 <0,10%
| (0.10 £ 0,02) ?
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LABORATORIUM ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

Lp. | Badanie chemiczne, Jednostka | GO Wartosé Wynik /
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametryczna' | Informacja o wyniku
1 [Mangan (PN-EN I1SO 15586:2005) pg/l 3,0 50 <3,0 *
3.0+042
2 | Glin (PN-EN ISO 15586:2005) ng/l 30,0 200 83,9+10,12
3 Otow (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 2,0 10 <2,0 *
(2,0+0,3)2
4 |Kadm (PN-EN ISO 15586:2005) g/l 1,0 5 <1,0 *
(1.0+0,1)2
5 | Selen (PN-EN ISO 15586:2005) pe/l 2.0 10 <2,0 *
(2,0+0,2)2
6 |Miedz (PN-EN ISO 15586:2005) mg/l 0,005 2,0 <0,005 *
(0,005 = 0,001) >
f Nikiel (PN-EN ISO 15586:2005) pg/l 5.0 20 <5,0 *
3.0+0,6)2
8 [Antymon  (PN-ENISO 15586:2005) g/l 2,0 5 <2,0 *
(2,0+£02)2
9 | Chrom ogdlny (PN-EN SO 15586:2005) pg/l 2.0 50,0 <2,0*
20022
10 | Sod (PN-ISO 9964-3:1994) mg/l 0,2 200 3,7+042
11 |Arsen (PN-EN 1SO 11969: 1999) 9 ng/l 1,0 10 <1,0 *
(1.0x0,1)?
12 [Rtec¢ (PB-021 z dnia 11.10.2023 r. wyd. nr. 2) pg/l 0,3 1,0 <03 *
(0,3 +0,05)2
13 | Trichlorometan (chloroform) mg/l 0,002 0,030 0,014 + 0,003 2
(PN-EN 18O 10301:2002 2 wyl pkt 2.6 00 (IT-118 wyd nrod 2 dnia 07.11.2022r)
14 | Bromodichlorometan mg/l 0,002 0.015 <0,002 *
(PN-EN 150 10301 2002z wyl pkt 2,6 ); (IT-118 wyd. nr 04 z dnia 07 11,2022 ) (0‘002 e 0‘0004) 2)
15 | Dibromochlorometan mg/l 0,002 - <0,002 *
(PN-EN 1SO 10301:2002 2 wyi, Pk1.2.6.), (IT-118 wyd, nir 04 2 dnia 07 11.2022r) (05 002 + 0‘0004) 2)
16 | Tribromometan mg/| 0,002 - <0,002 *
{PN-EN ISO 103012002 z wyl, PEL2,6). (TT-118 wyd. nr 04  dnia 07 11.2022r) (0,002 + 0,0004) 2)
17 | ¥ THM# pe/l 8 100 20+42
(PN-EN 180 103012002 2 wid pk1.2.6.), (TT-118 wyd. or 04 2 dnia 07.11.2022r)
18 | Trichloroeten ng/l 0.5 - <0,5 *
| (PN-EN IS0 103012002 z wyl, PEL26 ) (IT-119 wyd. nr 04 2 dnia 07 11.2022r) (0,5 -+ 031) 2)
19 | Tetrachloroeten pg/l 0,5 - <05 *
(PN-EN 180 10301 2002 z wyl pkt26 ), (IT-119 wyd. nr 04 2 dnin 07.11,2022r) (0,5 + 0.]) 2)
20 | X trichloroetenu i tetrachloroetenu  ## ug/l 1.0 10 <1,0 *
(PN-EN IS0 10301:2002 2 wyi, pkt 26.) (IT-11% wyd. o 04 z dnia 07,11 2022r ) (1,0 £ 0.2) 2)
21 | 1,2-dichloroetan ng/l 0.5 3.0 <0,5*
l (PN-EN IS0 10301:2002 2 wyl pkt2,6.); (IT-119 wyd. nr 04 2 dnig 07.11 2022r,) 0,5+£0,1)2

1} Wartosc parametrvezna -naywyzsza dopuszezalng wartosé parametru w pribee wody wi Rozp. Ministra Zdrowia z dnig 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przezmaczone] do spozycia przez ludzi ( Dzl z 2017r, poz.2294).

2)  Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspolezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci ok 95%. Podana wartosé nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobraniem
probki, W przypadku wynikéw ponize) dolnego i /lub gomego zakresy metody akredytowane) niepewnodé rozszerzong stanowi niepewnosé oszacowana dla dolnego i /lub

gomego zakresu metody,

3)  Podany wynik zosta skorygowany za pomocy urzadzenia do kompensacji wphywu temperatury do temperatury 25°C.

4)  Metoda wycofana = Katalogu Pelskich Norm,

speinia wymagania dotyezace metod okreslon

yeh w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudma 2017r,

(Dz.U z 20171, poz.2294) w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

# - % THM oznacza sume stezen wyszezegolnionych zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorome

##- 3 trichloroetenu i tetrachloroeteny

Oznacza sumg stezen wyszezegolnionych zwigzkéw: trichlor

S- badama nieakredytowane spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

GO — granica ornaczalnosci

*- podana wartosc jest spoza zakresy akredytacji 1 stanowi jedynie informacje o wymniku.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

Jelenia Géra, dnia 06.05.2025 .,

oryginat /-kopia**
SPRAWOZDANIE Z BADAN 357 /| BW-CHW /2025 /N
WODY
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Obronicéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 155/25/Z/CHW-3 z dnia 07.04.25 r.
Zgodnie ze zleceniem zewngtrznym 9/NS-PRB/25 z dnia 07.01.25 r.
Miejsce pobrania probek/ki/ - Karpacz, ul. Gimnazjalna, SUW Majowka
(kran w studzience za zbiornikiem)
Prébke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania probki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Prébke/ki do badan pobrano: 07.04.25r.
Data przyjecia prébek/ki : 07.04.25r
Data wykonania badan: 07.04.25r. - 30.04.25 r.

Opis i identyfikacja prébek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 4CHW

- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: 577/CHW

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia prébek: 3,9 °C

Zatwierdzil:

Otrzymujg :
. klient — 1 egz.
2. ala— 3 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Wyniki odnosza si¢ wylgeznie do otrzymanych prébek/ki.
3. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktdre nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,

s3 dost¢pne w laboratorium.
*¥ niepotrzebne skreslic stronalz2
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WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZY KOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie chemiczne. Jednostka | GO Wartos¢
Metoda wg ktorej wykonano badanie. miary parametryczna'

Cyjanki (test Nanocolor) \ g/l 5,0\ 50 ~ <5
(5x12)%

Informacja o wyniku

1

Wartos¢ parametryczna -najwyzsza dopuszezalna wartos¢ parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie
jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Nicpewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspolczynnika k=2. co odpowiada poziomowi ufnosei ok.05%. Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikow ponizej dolnego 1 /lub pormego zakresu metody akredytowane) niepewno$é 10zszer7ona stanowi
nicpewnos¢ oszacowana dla dolnego i /lub gomego zakresu metody.

GO- granica oznaczalnosci

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:
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