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PCA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze

POLSHIE CENTRUM

58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Goéra ul. Wolnosci 139

Jelenia Goéra, dnia 23.01.2026 r.
oryginat / kepia=*

SPRAWOZDANIE Z BADAN 42/BW - CHW /2026 /A

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Obroncéow Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Probke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym  17/26/Z/CHW z dnia 21.01.26 .
Zgodnie ze zleceniem zewngtrznym 18/NS-PRB/26 z dnia 19.01.26 .
Miejsce pobrania probek/ki/ : Karpacz, ul. Gimnazjalna, SUW Majowka
(kran w studzience za zbiornikiem)
Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Bogustaw Bruzda
Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10 ©
Probke/ki do badan pobrano: 21.01.26 1.
Data przyjecia probek/ki : 21.01.26r.
Data wykonania badan: 21.01.26 r.—22.01.26 1.

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 2T

- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 72/T

- stan prébek: bez zastrzezen, temperatura przyjgcia probek: 3,5 °C

Zatwierdzit:
‘ :/
Otrzymujg : Joanngfiied
1. klient — 1egz ,!fr/
2. ala-2 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Wryniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanych préobek/ki.

Niniejsze sprawozdanie z badai zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682.

Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly uj¢te w niniejszym sprawozdaniu,

sq dostepne w laboratorium.

5. W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okoliczno$ci mogace wplynaé na wazno$é wynikéw badania.

B

(S) - badania nieakredytowane spelniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
** niepotrzebne skresli¢ stronal z2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

Lp. | Badanie chemiczne Jednostka| GO Warto$é Wynik
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametryczna'
Trichlorometan  (chloroform) mg/l  |0,002 0,030 0,010+ 0,002 2

(PN-EN IS0 10301:2002 z wyl. pkt.2,6.); (IT-118 wyd. nr 04 z dnia 07.11.2022r.)

1) Warto$¢ parametryczna -najwyzsza dopuszczalna wartosé parametru w prébce wody wg Rozporzadzenia. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294)
2) Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspdlczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosei ok.95%. Podana wartosé nie uwzglednia niepewnosci

zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikow ponizej dolnego i /lub gomego zakresu metody akredytowanej niepewnosé rozszerzona stanowi
niepewno$¢ oszacowana dla dolnego i /lub gérmego zakresu metody.

GO —granica oznaczalnojci

Sprawozdanie z badan 42/ BW - CHW /2026 / A

LABORATORIUM ANALIZ
INSTRUMENTALNYCH
Autoryzowal:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze

58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
Oddzial Laboratoryjny
58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139
Sekcja Poboru Probek i Orzecznictwa
58-500 Jelenia Géra u. Kasprowicza 17

Jelenia Gora, dnia 21.01.2026 1.
oryginal /deapiad*

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA PROBEK 17/26/PRB/2026/N

Nazwa i dane klienta :

Probke/ki do badan pobrano:

Miejsce pobrania prébek/ki/
i wykonywania pomiaréw:

Probke/ki pobral
i wykonal badania:
Metoda pobrania prébki/ek:

Probke/ki do badan pobrano:

Data przyjecia probek/ki:
Data wykonania badan
i pomiarow

Opis i identyfikacja préobek/ki:
- woda przeznaczona do spozycia
- oznakowanie przez probkobiorce:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Jeleniej Gorze

58-500 Jelenia Gora

ul. Kasprowicza 17

Zgodnie z protokotem pobrania probek nr 17/26/Z z dnia 21.01.2026 1.
Zgodnie ze zleceniem nr 18/NS-PRB/26/Z z dnia 19.01.2026 .

Karpacz ul. Gimnazjalna, SUW Majéwka — kran w studzience za
zbiornikiem
uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: Bogustaw Bruzda

21.01.2026 1.

- 21.01.2026 1.

21.01.2026 1.

- stan prébek: bez zastrzezen, temperatura przyjgcia probek:

Otrzymuja:
1. klient — 1 egz.
2. M.

Zatwierdzit:

KIEROWRN I
MENUIVINIK SE
Foboru Probek j | EKCJI
e
s .1;/7_.

~enata Preisney

Jrzecznictwsa

1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

B

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,

s3 dostepne w laboratorium.

** niepotrzebne skreslic

stronalz2



WYNIKI BADAN

17/26/PRB-1 Karpacz ul. Gimnazjalna, SUW Majéwka — kran w studzience za zbiornikiem

SEKCJA POBORU PROBEK I ORZECZNICTWA
Pomiar. Jednostka Wartosé i
Lp. Metoda, wg ktérej wykonano pomiar. miary 80 parametrycznal) Wynik
Chlor wolny (N)
1. we IT-136 mg/l - 0,3 0,34
2 Tenllperaturg- (N) oC ) ) 0,5
wg instrukeji producenta

1) Wartos¢ parametryczna - najwyzsza dopuszezalna wartos¢ parametru w prébee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 . poz.2294). ~—
2)  Niepewno$é rozszerzona obliczona dla wspolezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci ok.95%. Podana wartodé nie uwzglednia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i /lub gomego zakresu metody akredytowanej niepewnosé r0zszerzong stanowi
niepewnosé oszacowana dla dolnego i /lub gémego zakresu metody.
GO - granica oznaczalnosci

(N) — metoda nieakredytowana nie spelniajaca wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025
(8) — metoda spelniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
(A) — metoda akredytowana zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AB 682

SEKCJA POBRU PROBEK
I ORZECZNICTWA
\itAntoryzowal:
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