Powmtowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
1926 : ' Oddziat Laboratoryjny
8"{@.!0‘3] 58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139
' | Sekcja Poboru Préobek i Orzecznictwa
58-500 Jelenia Goéra ul. Kasprowicza 17

Jelenia Gora, dnia 22.04.2026 .
oryginal / kepiaid

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA PROBEK 214 / PRB / 2026 / N

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
58-540 Karpacz
ul. Obroncéw Pokoju 2a

Probke/ki do badan pobrano: Zgodnie z protokotem pobrania prébek nr 131/26/Z z dnia 20.04.2026 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 18/NS-PRB/26 z dnia 19.01.26 1.

Miejsce pobrania probek/ki/

i wykonywania pomiarow: Karpacz ul. Gimnazjalna SUW Majowka - kran w studzience za
zbiornikiem

Probke/ki pobrat

i wykonal badania: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: Justyna Slawska

Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10 (S), PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Prébke/ki do badan pobrano: 20.04.2026 1.

Data przyjecia prébek/ki: 20.04.2026 1.

Data wykonania badan

i pomiaréw 20.04.2026 r.

Opis i identyfikacja probek/ki:
- woda przeznaczona do spozycia

Zatwierdzit:

Otrzymuja:
1. klient — 1 egz.
2.ala— 1 egz.

1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktore nie zostaly uj¢te w niniejszym sprawozdaniu,
sg dostepne w laboratorium.

** niepotrzebne skreslié stronalz2



WYNIKI BADAN

347/PRB Karpacz ul. Gimnazjalna SUW Majowka - kran w studzience za zbiornikiem

SEKCJA POBORU PROBEK 1 ORZECZNICTWA
Pomiar. Jednostka Wartosé g
Lp. Metoda, wg ktérej wykonano pomiar. miary Go parametryczna') Wik
Chlor wolny (N)
1. wg IT-136 mg/l - 0,3 0,40
Temperatura (N) . ) )
2. wg instrukcji producenta ¢ 58

1) Wartos¢ parametryczna - najwyzsza dopuszczalna warto$¢ parametru w probce wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

2) Niepewno$é rozszerzona obliczona dla wspétezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnodci 0k.95%. Podana wartosé nie uwzglednia niepewnosci
zwiazanej z pobraniem probki. W przypadku wynikdw ponizej dolnego i /lub gémego zakresu metody akredytowanej niepewnos¢ rozszerzona stanowi
niepewnoéé¢ oszacowana dla dolnego i /lub gémego zakresu metody.

GO - granica oznaczalnosci

(N) — metoda nieakredytowana nie spelniajaca wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025
(S) — metoda spelniajaca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
(A) — metoda akredytowana zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AB 682
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i SPRAWOZDANIE Z BADAN 314/ BW -CHW /2026 /A
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cig
ul. Obroncéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 131/26/Z/CHW z dnia 20.04.26 1.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 18/NS-PRB/26 z dnia 19.01.26 1.
Miejsce pobrania prébek/ki/ : Karpacz, ul. Gimnazjalna, SUW Majowka
(kran w studzience za zbiornikiem)
Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania probki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10 ©
Prébke/ki do badan pobrano: 20.04.26 .
Data przyjecia probek/ki : 20.04.26 1.
Data wykonania badan: 20.04.26 r.— 21.04.26 1.

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 86, 770

- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 627/CHW/O

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 5,2 °C

Zatwierdzit:

Otrzymuja :
1. klient — 1egz
2.aa—2egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosei.
Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do otrzymanych/pobranych prébek.
Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych
speiniajgcych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
4. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sg dostepne w laboratorium.
5. W trakcie realizacji badai nie wystapily zadne szczegéine okoliczno$ci mogace wplynaé na wazno§é wynikéw badania.

B e

(8) - badania nieakredytowane spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

** nigpotrzebne skresli¢ strona 1z 2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. |Badanie fizyczne i organoleptyczne., Jednostka | GO Wartos¢ Wynik
Metoda wg ktorej wykonano badanie miary parametryczna')
1 |Metnos¢  (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) NTU |0,10 AkeepimaninA prens 0,20+ 0,062
nieprawidlowych zmian.
Zalecany zakres wartosci do 1.0
2 |Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06) | mg/1Pt 5 e iy i 10+52
nieprawidiowych zmian
3 | Zapach (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) 3 - - i Nieprawidlowy zapach
nieprawidlowych zmian — nie stwierdzono
4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zatacznik C) - - A P Nieprawidlowy smak
nieprawidlowych zmian — nie stwierdzono
5 |pH (PN-EN ISO 10523:2012) - 2 6,5-9,5 7.8+027%
(temp. pomiaru 13,7°C)
6 | Przewodnoéé elektryczna wlasciwa pS/em 5 2500 47299
(PN EN 278881999) (temp. pomiaru 12,6 °C)

1) Wartos¢ parametryczna -najwyzsza dopuszczalna warto$é parametru w probee wody wg Rozporzadzenia, Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294)

2) Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspolczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 0k.95%. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci
zwiazanej z pobraniem probki. W przypadku wynikoéw ponizej dolnego i /lub gérnego zakresu metody akredytowanej niepewnos¢ rozszerzong stanowi
niepewnos¢ oszacowana dla dolnego i /lub gormego zakresu metody.

3) Podany wynik zostat skorygowany za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury do temperatury 25°C.
S- badania nieakredytowane spelniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
GO- granica oznaczalnosci

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH

Autoryzowal:

Sprawozdanie z badan 314/ BW - CHW /2026 / A
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PCA . Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
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BADANIA

AB 682

Jelenia Gora, dnia 23.04.2026 .
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SPRAWOZDANIE Z BADAN 314/ BW — MW / 2026/ A

|
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Nazwa i dane klienta: Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spoika z ograniczong odpowiedzialnoécia
ul. Obroncéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym

131/26/Z/MW z dnia 20.04.2026 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 18/NS-PRB/26
z dnia 19.01.2026 .

Miejsce pobrania préobek/ki/: Karpacz, ul. Gimnazjalna, SUW Majéwka — kran w studzience za

zbiornikiem
Prébke/ki pobratk: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: J. Slawska
Metoda pobrania prébki/ek: PN-EN ISO 19458:2007
Prébke/ki do badan pobrano: 20.04.26 1.
Data przyjecia probek/ki: 20.04.26 1.
Data wykonania badan: 20.04.26 1. —23.04.26 1.

Opis i identyfikacja probek/ki:

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 86

- oznakowanie przez Laboratorium: 627/MW

- stan probek: bez zastrzezen; temperatura przyjecia prébek: 5,2°C

Zatwierdzit:

Otrzymujg :
1. klient — 1 egz. ‘

il o4l ol

&

2.aa—3 egz.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calodci.

Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do pobranych prébek/ki.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682.

W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szezegbine okolicznoSci moggce wplyngé na waznoéé wynikow
badania.

Metoda pobierania prébek wody jest objeta zakresem akredytacji AB 682.

Wszystkie informacje, wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,

sq dostepne w laboratorium.
** niepotrzebne skreéli¢ stronalz2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. | Badanie mikrobiologiczne. Jednostka Wartos¢ Wynik

Metoda wg ktérej wykonano badanie miary/obj. | parametryczna®

1. | Ogolna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72 h jtk/ml bez nie wykryto
(PN-EN ISO 6222:2004) nieprawi_diowych

Zmian

2. | Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

3. | Liczba Escherichia coli jtk /100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

4. | Liczba Enterokokéw (paciorkowce katowe) jtk /100 ml 0 0

(PN- EN ISO 7899-2:2004)

1) Warto$é parametryczna - Najwyzsza dopuszczalna wartodé parametru w probce wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

jtk-jednostka tworzaca kolonie

KONIEC

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowal:

Sprawozdanie z badaf 314/ BW - MW /2026 / A

strona2z?2




Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
M.Z.G.K. 5p.Z 0.0. W Oddziat Laboratoryjny
L. 85 [05]26 58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139
. Sekcja Poboru Probek i Orzecznictwa
58-500 Jelenia Goéra ul. Kasprowicza 17

Jelenia Gora, dnia 22.04.2026 r.
oryginat / kepia®

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA PROBEK 215/ PRB / 2026 / N

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
58-540 Karpacz
ul. Obroncow Pokoju 2a

Prébke/ki do badan pobrano: Zgodnie z protokotem pobrania prébek nr 131/26/Z z dnia 20.04.2026 .
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 18/NS-PRB/26 z dnia 19.01.26 1.

Miejsce pobrania probek/ki/

i wykonywania pomiaréw: Karpacz, ul. Karkonoska 27. Sklep Zabka - kran na zapleczu
Prébke/ki pobral

i wykonal badania: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: Justyna Slawska
Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10 (S), PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Probke/ki do badan pobrano: 20.04.2026 1.

Data przyjecia probek/ki: 20.04.2026 1.

Data wykonania badan

i pomiarow 20.04.2026 1.

Opis i identyfikacja probek/ki:
- woda przeznaczona do spozycia

Zatwierdzil:

KIEROWNIK SI

Poboru Prébek i C

Otrzymuja:

1. klient — 1egz.

2.ala— 1 egz.
1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloscei.
2. Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktore nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sa dostepne w laboratorium.

** niepotrzebne skresli¢ strona 1z2



WYNIKI BADAN

348/PRB Karpacz, ul. Karkonoska 27. Sklep Zabka - kran na zapleczu

SEKCJA POBORU PROBEK I ORZECZNICTWA
Pomiar. Jednostka Wartosé .
Lp. Metoda, wg ktérej wykonano pomiar. miary Go parametryczna! Wynile
Chlor wolny (N)
1. we IT-136 mg/l - 0,3 0,85
Temperatura (N) "
2. wg instrukcji producenta - ] ) 6

1) Wartos¢ parametryczna - najwyzsza dopuszczalna wartosé parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 1. poz.2294).

2) Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspolezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 0k.95%. Podana wartos¢ nie uwzglednia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i /lub gérnego zakresu metody akredytowanej niepewnos¢ rozszerzona stanowi
niepewnos¢ oszacowana dla dolnego i /lub gomego zakresu metody.

GO - granica oznaczalno$ci

(N) — metoda nieakredytowana nie spetniajaca wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025
(S) — metoda spetniajaca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
(A) — metoda akredytowana zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AB 682

SEKCJA POBRU PROBEK
I ORZECZNICTWA
‘K:Autory‘zov_val; N T
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Jelenia Gora, dnia 21.04.2026 .
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K SPRAWOZDANIE Z BADAN 315/ BW — CHW / 2026 / A
Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscig
ul. Obroncéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz
Probke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 131/26/Z/CHW z dnia 20.04.26 r.
Zgodnie ze zleceniem zewngtrznym 18/NS-PRB/26 z dnia 19.01.26 1.
Miejsce pobrania préobek/ki/ : Karpacz, ul. Karkonoska 27, Sklep Zabka
(kran na zapleczu)
Prébke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: Justyna Slawska
Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10 ®
Probke/ki do badan pobrano: 20.04.26 1.
Data przyjecia probek/ki : 20.04.26 1.
Data wykonania badan: 20.04.26 r.—21.04.26 1.

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 38, 20

- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: 628/CHW/O

- stan probek: bez zastrzezef, temperatura przyjecia probek: 5,2 °C

Zatwierdzit:

Otrzymujg :
1. klient — 1 egz.
2.aa—2 egz.

ok

Bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloéci.
Wyniki badan odnoszj si¢ wylgcznie do otrzymanych/pobranych prébek.
Niniejsze sprawozdanie z badai zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych
spelniajacych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
4. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
s3 dostepne w laboratorium.
5. W trakcie realizacji badai nie wystapily Zadne szczegélne okolicznosci mogace wplynaé na waznosé wynikow badania,

[V S )
e

(S) - badania nieakrédytowane spelniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

*¥ niepotrzebne skresli¢ strona 1z2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie fizyczne i organoleptyczne. Jednostka | GO Wartosc¢ Wynik
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametryczna’)
1 |Metnos¢  (PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ) NTU |[0,10 i - 0,25+ 0,072
ilenaty ik s 05 10
2 |Barwa  (PN-EN ISO 7887:2012+Apl:2015-06) | mg/IPt | 5 i 552
nieprawidlowych zmian
3 | Zapach (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) ® - - e v Nieprawidlowy zapach
nieprawidlowych zmian — nie stwierdzono
4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) § - - Alepminy Nieprawidlowy smak
nieprawidlowych zmian — nie stwierdzono
5 |pH (PN-EN ISO 10523:2012) - 2 6,5-9,5 7,0+£022
(temp, pomiaru 12,6 °C)
6 | Przewodnosé elektryczna wlasciwa pS/em 5 2500 24£12%
(PN EN 27888:1999) (temp. pomians 13,4 °C)

1) Warto$¢ parametryczna -najwyzsza dopuszczalna warto$é parametru w probee wody wg Rozporzadzenia, Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294)

2) Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspotczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 0k.95%. Podana wartos¢ nie uwzglednia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikow ponizej dolnego i /lub gomego zakresu metody akredytowanej niepewnos¢ rozszerzong stanowi
niepewno$¢ oszacowana dla dolnego i /lub gémego zakresu metody.

3) Podany wynik zostal skorygowany za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury do temperatury 25°C.
S- badania nicakredytowane spelniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
GO- granica oznaczalnosci

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH

Autoryzowal:

Sprawozdanie z badan 315/ BW - CHW /2026 / A

strona2z2
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BADANIA

AB 682/ o,

Jelenia Gora, dnia 23.04.2026 .
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BN SPRAWOZDANIE Z BADAN 315/ BW — MW / 2026/ A
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Nazwa i dane klienta: Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spolka z ograniczong odpowiedzialno§cig
ul. Obronicéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
131/26/Z/MW z dnia 20.04.2026 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 18/NS-PRB/26
z dnia 19.01.2026 r.

Miejsce pobrania probek/ki/: Karpacz, ul. Karkonoska 27, Sklep Zabka — kran na zapleczu

Prébke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: J. Slawska
Metoda pobrania prébki/ek: PN-EN ISO 19458:2007

Prébke/ki do badan pobrano: 20.04.26 1.

Data przyjecia prébek/ki: 20.04.26 1.

Data wykonania badari: 20.04.26 1. — 23.04.26 1.

Opis i identyfikacja prébelk/ki:

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 38

- oznakowanie przez Laboratorium: 628/MW

- stan prébek: bez zastrzezen; temperatura przyjecia probek: 5,2°C

Zatwierdzil:

Otrzymujg :
L. klient — 1 egz.

L D et

S

2.aa—3 egz.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calogei.

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do pobranych prébek/ki.

Niniejsze sprawozdanie z badaii zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682.

W trakcie realizacji badai nie wystgpily zadne szczegoine okolicznosci moggce wplyngé na wazno§¢ wynikow
badania.

Metoda pobierania prébek wody jest objeta zakresem akredytacji AB 682,

Wszystkie informacje, wymagane przez normy przedmiotowe, ktdre nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,

sg dostgpne w laboratorium.
** niepotrzebne skreéli¢ stronalz2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp. | Badanie mikrobiologiczne. Jednostka Warto$é Wynik
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary/obj. parametryczna’)
1. | Ogélna liczba mikroorganizméw w (22x2)°C po 72 h jtk/ml bez nie wykryto
(PN-EN IS0 6222:2004) nieprawidtowych
Zmian
2. | Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)
3. |Liczba Escherichia coli jtk /100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)
4. | Liczba Enterokokéw (paciorkowce katowe) jtk /100 ml 0 0
(PN- EN ISO 7899-2:2004)

1) Warto$¢ parametryczna - Najwy2sza dopuszczalna warto§é parametru w prébee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakogci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294),
jtk-jednostka tworzaca kolonie

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowal:

|EA O NEK
, ? ﬁMH'cmch

fina Amborska

KONIEC
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
. 55 /o200, 58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
/ 05/-26 D202, Oddziat Laboratoryjny
- 58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139
Sekcja Poboru Prébek i Orzecznictwa
% _ 58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
""" Jelenia Géra, dnia 22.04.2026 1.
oryginal / kepiets

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA PROBEK 216 / PRB / 2026 / N

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
58-540 Karpacz
ul. Obroncéw Pokoju 2a

Préobke/ki do badan pobrano: Zgodnie z protokolem pobrania prébek nr 131/26/Z z dnia 20.04.2026 .
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 18/NS-PRB/26 z dnia 19.01.26 .

Miejsce pobrania prébek/ki/

i wykonywania pomiaréw: Karpacz, ul. Wilcza 9. Hotel Artus - kran w kuchni

Probke/ki pobral

i wykonal badania: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Justyna Slawska
Metoda pobrania probki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10 (S), PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Préobke/ki do badan pobrano: 20.04.2026 1.

Data przyjecia probek/ki: 20.04.2026 1.

Data wykonania badan

i pomiarow 20.04.2026 r.

Opis i identyfikacja probek/ki:
- woda przeznaczona do spozycia

Zatwierdzit:

KIEROWNIK SEKCJI

Paboru Probek | Orzecznictwa
L ff-{‘f (‘l“'

Kenata rFreisner

Otrzymuja:

1. klient — 1 egz.

2.ala— 1 egz.
1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
2. Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
s3 dostepne w laboratorium.

** niepotrzebne skresli¢ stronal z2



WYNIKI BADAN

349/PRB Karpacz, ul. Wilcza 9. Hotel Artus - kran w kuchni

SEKCJA POBORU PROBEK I ORZECZNICTWA
Pomiar. Jednostka Wartosé ;
Ly Metoda, wg ktorej wykonano pomiar. miary g0 parametryczna) Wk
Chlor wolny (N)
L wg IT-136 mg/l - 0,3 0,55
Temperatura (N} o
& wg instrukcji producenta ¢ ) 7,2

1) Wartos¢ parametryczna - najwyzsza dopuszczalna wartosé parametru w prébee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

2)  Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspélczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnodci 0k.95%. Podana wartoé¢ nie uwzglednia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem prabki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i /lub gémego zakresu metody akredylowanej niepewnos¢ rozszerzong stanowi
niepewno$¢ oszacowana dla dolnego i /lub gornego zakresu metody.

GO - granica oznaczalnosci

(N) — metoda nieakredylowana nie spelniajaca wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025
(S) — metoda spelniajaca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
(A) — metoda akredytowana zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AB 682

SEKCJA POBRU PROBEK
I ORZECZNICTWA
Autoryzowal:

Sprawozdanie z badan 216 / PRB /2026 / N strona 2 z 2
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gorze
" hanovTAG) _ 58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
o Pl Oddziat Laboratoryjny
(03 /25 58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139

Jelenia Goéra, dnia 21.04.2026 r.
oryginat-Lkopia*™

SPRAWOZDANIE Z BADAN 316 / BW - CHW / 2026 / A

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Obronicéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Probke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym 131/26/Z/CHW z dnia 20.04.26 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym  18/NS-PRB/26 z dnia 19.01.26 r.

Miejsce pobrania prébek/ki/ : Karpacz, ul. Wilcza 9, Hotel Artus (kran w kuchni)

Prébke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: Justyna Slawska

Metoda pobrania prébki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10 ®

Proébke/ki do badan pobrano: 20.04.26 1.

Data przyjecia préobek/ki : 20.04.26 1.

Data wykonania badan: 20.04.26 r.—21.04.26 1.

Opis i identyfikacja prébek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 3, 460

- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 629/CHW/O

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 5,2 °C

Zatwierdzit:

Otrzymuja :
1. klient — 1 egz.
2.aa—2 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Wyniki/rezultaty badan odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanych/pobranych prébek.
3. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych
spetniajacych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,,*”
4. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
s dostgpne w laboratorium.
5. W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznosci mogace wplyna¢ na wazno$é wynikéw badania.

B

(8) - badania nieakredytowane spelniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
** niepotrzebne skredlié stronalz2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie fizyczne i organoleptyczne. Jednostka | GO Wartosé Wynik/
Metoda wg ktorej wykonano badanie miary parametryczna®) Rezultat badania
1 |Metnos¢  (PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ) NTU 0,10 ‘:ﬁgﬁmﬁg‘: proes 0,16+ 0,052
nieprawidlowych zmian.
Zalecany zakres wartosci do 1,0
2 |Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06) | mg/l Pt 5 i g <5%
nieprawidlowych zmian (5 =+ 5) 2)
3 |Zapach (PN-EN 1622:2006, zalgcznik C) - - RO Nieprawidlowy zapach
nieprawidlowych zmian — nie stwierdzono
4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zalacznik C) - - Khersiamivy pee Nieprawidlowy smak
nieprawidlowych zmian — nie stwierdzono
5 |pH (PN-EN ISO 10523:2012) - 2 6,5-9,5 924022
(temp. pomiaru 14,8 °C)
6 |Przewodnosé elektryczna wladciwa uS/cm 5 2500 39229
(PN EN 27888:1999) Cteongy poeitans: LAE)

1) Wartoéé parametryczna -najwyzsza dopuszczalna wartodé parametru w probee wody wg Rozporzadzenia. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. p0z.2294)

2) Niepewnos$¢ rozszerzona obliczona dla wspolczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosei ok.95%. Podana warto$¢ nie uwzglgdnia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i flub gémego zakresu metody akredytowanej niepewno$¢ rozszerzong stanowi
niepewnos¢ oszacowana dla dolnego i /lub gébmego zakresu metody.

3) Podany wynik zostat skorygowany za pomocq urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury do temperatury 25°C.
S- badania nieakredytowane spelniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

GO- granica oznaczalnosci

*_ Warto$¢ podana przy znaku ,,<” informuje o rezultacie badania, ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:

S

Sprawozdanie z badan 316/ BW - CHW /2026 / A

strona2z2
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PoLskiE DENTAUM
AXBREOYTAC

'~ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
Pors?. 2 58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
" ?/o B Oddziat Laboratoryjny
% | ""/‘(g §8-500 Jelenia Goéra ul. Wolnosci 139

BADANIA

AB 682 ..

e, / Jelenia Gora, dnia 23.04.2026 r.
S S

- oryginat (kopia®™*
SPRAWOZDANIE Z BADAN 316/ BW — MW / 2026/ A

Nazwa i dane klienta: Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Obroticéw Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Prébke/ki do badan przyjeto: Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
131/26/Z/MW z dnia 20.04.2026 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnetrznym 18/NS-PRB/26
z dmia 19.01.2026 1.

Miejsce pobrania prébek/ki/: Karpacz, ui. Wilcza 9, hotel Artus — kran w kuchni

Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: J. Slawska
Metoda pobrania prébki/ek: PN-EN ISO 194535:2007

Probke/ki do badan pobrano: 20.04.26 1.

Data przyjecia préobek/ki: 20.04.26 1.

Data wykonania badan: 20.04.26 1. — 23.04.26 1.

Opis i identyfikacja prébek/ki:

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 3

- oznakcwanie przez Laboratorium: 629/MW

- stan probek: bez zastrzezen; temperatura przyjecia probek: 5,2°C

Zatwierdzit:
Otrzymuja :

1. klient - 1 egz.
2.aa— 3 egz.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdacie niz moie hyé powielane inaczej, jak tylko w caloéci.
Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do pobranych probek/ki.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyaniki badas objete zakresem akredytacji AB 682.

W trakeie realizacji badan nie wystgpily Zadne szezegllne okolicznodci moggce wplyngé na wazno§é wynikow
badania.

Metoda pobierania prébek wody jest objeta zakresem axredytacji AB 682.

Wszystkie informacje, wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujgte w niniejszym sprawozdaniu,

§3 dostepne w laboratorium.
** niepotrzebne skredlié stronalz2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. | Badanie mikrobiologiczne. I Jednostka Wartodé Wynik
Metoda wg ktdrej wykonano badanie miary/obj. | parametryczna

1. | Ogélna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72 h jtk/ml bez nie wykryto
(PN-EN ISO 6222:2004) nieprawidtowych

zZmian

2. |Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

3. | Liczba Escherichia coli jtk /100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

4. | Liczba Enterokokow (paciorkowce katowe) jtk /100 ml 0 0

(PN- EN ISO 7899-2:2004)

1) Wartoé¢ parametryczna - Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294),

jtk-jednostka tworzgca kolonie

KONIEC

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowal:

Sprawozdanis z badan 316/ BW - MW / 2026/ A
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