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PCA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze

POLSKIE CENTRUM

AKREOYTAC 58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
1> 58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139
BADANIA
AB 682
eV, Jelenia Goéra, dnia 11.05.2026 r.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN 362/ BW — MW / 2026 / A
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Nazwa i dane klienta: Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Obroncdw Pokoju 2a
58-546 Karpacz

we/ki do badah prayjets: Zgedrie ze zleceniem wewngtrznym
159/26/Z/MW z dnia 08.05.2026 r.
Zgodnie ze zleceniem zewnegtrznym 18/NS-PRB/26
z dnia 19.01.2026 r.
Miejsce pobrania prébek/ki: Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 82.
Apleka — kran na zapleczu (rekontrola)
Frobke/ki pobrak: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gérze: B. Bruzda
Metoda pobrania prébki/ek: PN-EN ISO 19458:2007
Prébke/ki do badan pobrano: 08.05.26 1.
Data przyjecia prébek/ki: 08.05.26 r.
Data wykonania badai: 08.05.26 1. - 11.05.26 1.
S&lo5126
Opis i identyfikacja prébek/ki:
- woda do spozycia
- oznakowanie przez probkobiorce: 1 (2 opakowania) : E‘PW
- oznakowanie przez laboratorium:  747/MW/C g
- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 3,5°C ‘
Zatwierdzit:
Otrzymuja : "L =
1. kiient — 1egz. Oddziatu
2.aa -3 egz.
1. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ei.
2.  Wyniki odnoszg si¢ wylgeznie do pobranych prébek/ki.
3. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badai objgte zakresem akredytacji AB 682.
4. W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szezegélne okoliczno$ei moggce wplyngé na wazno§é wynikéw
badania.
5. Metoda pobierania prébek wody jest objeta zakresem akredytacji AB 682.
6.  Wszystkie informacje, wymagane przez normy przedmiotowe, kiére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,

sg dostgpne w laboratorium.
* niepotrzebne skredlié stronalz2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

(komdrki wegelatywne i przetrwalniki)
(PN-EN ISO 14189: 2016-10)

Lp. | Badanie mikrobiologiczne. Jednostka Warto$¢ Wynik
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary/obj. | parametryczna "
1. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72h jtk/ml bez Nie wykryto
(PN-EN ISO 6222:2004) nieprawidtowych
zmian
2. | Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1: 2014 - 12 + A1:2017-04) 1
3. |Liczba Escherichia coli l jtk /100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 + A1:2017-04) i
4. | Liczba Enterokokéw (paciorkowce kalowe) : jtk /100 ml 0 0
(PN- EN ISO 7899-2:2004) i
5. | Liczba Clostridium perfringens E jtk /100 ml 0 0
i
l

1)  WartodC parametiyczna - najwyzsza dopuszezalna wartodé paramstin W prébes wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakogci wody przeznaczonej do spozycia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
jtk - jednostka tworzaca kolonie

LABGRATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowak:

Iy

KONIEC
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139
Sekcja Poboru Prébek i Orzecznictwa
58-500 Jelenia Gora u. Kasprowicza 17

Jelenia Goéra, dnia 08.05.2026 r.
oryginal /*kopia**

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA PROBEK 265/26/PRB/2026/N

Nazwa i dane klienta : Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Spélka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, ul. Obroncéw Pokoju 2a; 58-540 Karpacz;

Prébke/ki do badan pobrano: Zgodnie z protokofem pobrania prébek nr 159/26/Z 7 dnia 08.05.2026 I.
Zgodnie ze zleceniem nr 18/NS-PRB/26/Z z dnia 19.0] 2026 1.

Miejsce pobrania préobek/ki/

i wykonywania pomiaréw: Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 82, Apteka — kran na zapleczu
(rekontrola).

Probke/ki pobrat

i wykonal badania: uprawniony pracownik PSSE w Jeleniej Gorze: Bogustaw Bruzda

Metoda pobrania probki/ek: PN-ISO 5667-5:2017-10 (S), PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Prébke/ki do badan pobrano: 08.05.2026 r.

Data przyjecia probek/ki: 08.05.2026 r.

Data wykonania badan 08.05.2026 1.

i pomiarow

Opis i identyfikacja prébek/ki:

- woda przeznaczona do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: -

- stan probek: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek:

Zatwierdzit:

Otrzymuja:
1. klient —{1egz. )
2.a/a— 1 egz.

1. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloci.
Wyniki odnosz si¢ wylacznie do otrzymanych prébek/ki.

3. Wszystkie informacje wymagane przez normy przedmiotowe, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu,
sa dostepne w laboratorium.
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WYNIKI BADAN

441/PRB Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 82, Apteka — kran na zapleczu (rekontrola).

SEKCJA POBORU PROBEK 1 ORZECZNICTWA j
Pomiar. Jednostka Wartosé ;
X Metoda, wg ktérej wykonano pomiar. miary a0 parametryczna” Wynik
1. | Chlor wolny (N) wg IT-136 mg/l - 0,3 0,20
2. | Temperatura (N) wg instrukcji producenta °C - - 6.1

1) Warto§¢ parametryczna - najwyZzsza dopuszczalna warto$¢ parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

2) Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspotezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci ok 95%. Podana wartos¢ nie uwzglgdnia niepewnosei
zwiazanej z pobraniem probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i /lub gémego zakresu metody akredytowangj niepewnosc rozszerzong stanowi
niepewnos¢ oszacowana dla dolnego i /lub gomego zakresu metody.

GO - granica oznaczalnosci

(N) — metoda nieakredytowana nie spelniajaca wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025
(S) - metoda spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
(A)— metoda akredytowana zgodnic z aktualaym zakresem akredytacji AB 682

SEKCJA POBORU PROBEK
I ORZECZNICTWA
Autoryzowal:
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